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эпидемиологии в Смоленской области» 
№ 83-П от 20.09.16 года

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Сафоновский филиал 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации КА.ЬШ.710042 выдан 24 июля 2015 года 
215505,Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
№ 4343С от «15» декабря 2021года 

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района
Смоленской области
Ю ридический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская,
Д .2
Фактический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, 
Д.2

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора № 3727 от 09.12.2021 г.
Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4343С от
15.12.2021 г.
Установлено: В исследованной пробе воды источника нецентрализованного водоснабжения 
определяемые санитарно-гигиенические показатели (запах при 20°С, запах при 60°С, 
цветность, мутность, жесткость общая, нитраты, общая минерализация (сухой остаток), 
сульфаты, хлориды) соответствуют гигиеническим нормативам. Обнаружены обобщенные 
колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, при гигиеническом 
нормативе -  отсутствие. Общее микробное число не превышает гигиенические нормативы.

Заключение:

Исследованная проба воды источника нецентрализованного водоснабжения, отобранная
09.12.2021 г. из колодца Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский 
район, д. Михейково, ул. Сельская Новь, по микробиологическим показателям не 
соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и 
гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Сафоновский филиал 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации КА.1Ш.710042 выдан 24 июля 2015 года 
215505,Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
№ 4344С от «15» декабря 2021года 

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района
Смоленской области
Юридический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, 
Д-2
Фактический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская,
Д-2

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора № 3727 от 09.12.2021 г.
Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 4344С от
15.12.2021 г.
Установлено: В исследованной пробе воды источника нецентрализованного водоснабжения 
определяемые санитарно-гигиенические показатели (запах при 20°С, запах при 60°С, 
цветность, мутность, жесткость общая, нитраты, общая минерализация (сухой остаток), 
сульфаты, хлориды) соответствуют гигиеническим нормативам. Обнаружены обобщенные 
колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, при гигиеническом 
нормативе -  отсутствие. Общее микробное число не превышает гигиенические нормативы.

Заключение:

Исследованная проба воды источника нецентрализованного водоснабжения, отобранная
09.12.2021 г. из колодца Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области, расположенного по адресу: Смоленская область, Ярцевский 
район, д. Михейково, ул. Речная, по микробиологическим показателям не соответствует 
требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

Главный врач О.С.Рыбакова
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